Tabel IIIb: Indicatoren – Organoleptische/esthetische parameters

Parameter

Maximumwaarde
Eenheid
Opmerkingen

Aluminium 

200 


µg/l 

Noot 1

Geur Aanvaardbaar voor de gebruikers en geen abnormale verandering









Noot 2

Kleur 


20 


mg/l

Pt/Co

IJzer 


200 


µg/l

Mangaan 

50 


µg/l

Natrium 

150 


mg/l 

Jaargemiddelde met een

maximum van 200 mg/l

Smaak Aanvaardbaar voor de gebruikers en geen abnormale verandering

Noot 2

Sulfaat 


150 


mg/l 

Het water mag niet agressief

zijn.

Troebelingsgraad 
4 (tap) FTE



FTE = formazine troebelings

1 (af pompstation) FTE


eenheden

Noot 3.

Zink 


3,0 


mg/l 

Na > 16 uur stilstand

Noten:

1) Bij (dreigende) overschrijding van een waarde voor aluminium van 30 µg/l dient dit aan de

toezichthouder gemeld te worden in verband met het eventueel gebruik van het leidingwater

voor nierdialyse.

2) Analyse kan kwalitatief worden uitgevoerd. Indien het resultaat positief is dient een kwantita-tieve analyse te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld volgens de verdunningsmethode.

3) In aanvulling op de kwantitatieve eis geldt dat de troebelingsgraad aanvaardbaar voor de

gebruikers dient te zijn en geen abnormale veranderingen mag vertonen.
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